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ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2020 poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnos$ci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng (Dz. U. z
2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 14-15.01.2021r.

przez:
1) mti asp. - inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych,
nr leg. stuzbowej
stopien stuzbowy, tytul, imie i nc wzbowe, nr legitymacji 0séb upowaznionych do kontroli

legitymujgcego sie upowaznieniem numer MZ.5580.1.1.2021.MJ z dnia 11.01.2021r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rybniku, zostaty
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza w Rybniku
ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisa¢ nazwe wtasng budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adre: lowan A St
= 3 koniroiowanego podstawa i zakres upowaznienia

Szkota Podstawowa z Oddziatami — Dyrektor Szkoty
Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza w Rybniku

ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik

Czynnoéci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;

2) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatart ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej;

3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen;,

4) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),
wykorzystywanymi w  ochronie  przeciwpozarowej, a takze systemami  ochrony
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe substancje
lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.



5) ocena zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwiazan technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym:;

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone na wniosek Fundacji Niedaleko dziatajacy jako organ
prowadzacy Slaskie Centrum Edukacji Medycznej w Rybniku, ktéra zamierza prowadzié zajecia dydaktyczne
w budynku szkoly. W zwigzku z powyzszym konieczne jest uzyskanie opinii dotyczacej bezpiecznych
warunkéw pobytu dzieci w trybie art. 168 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oswiatowe (Dz. U. 22018 r., poz. 996 z p6zn. zm.)

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terendw i urzadzen:

Budynek Szkoty Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego nr 9

im. Adama Mickiewicza w Rybniku przy ul. Cmentarne;j 1.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§¢ za realizacie _obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Wiascicielem budynku jest Urzad Miasta Rybnika. Uzytkownikiem jest Szkota Podstawowa z Oddziatami
Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1. Przedstawiono
decyzje nr M.6844.72.2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.08.2017r. w sprawie oddania w trwaty
zarzad budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w
Rybniku przy ul. Cmentarnej 1. Przedstawiono réwniez petnomocnictwo nr Or.0052.78.2017 Prezydenta
Miasta Rybnika z dnia 17.08.2017r. do dokonywania czynnosci prawnych w ramach zwykiego zarzgdu w
zakresie dziafalnoci statusowej kierowanej jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika. Za stan
przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej w budynku odpowiada Pani Dyrektor.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Ostatnie czynnosci kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpozarowej przeprowadzono w
budynku szkoty w 2016r., po modernizacji budynku (protokét z dnia 25.10.2016r). Kontrola dotyczyta
sprawdzenia realizacji decyzji KM PSP w Rybniku nr 1/2013/MZ z dnia 18.03.2013r. oraz nr 2/2013/MZ z
dnia 18.03.2013r. Od momentu tych czynnosci warunki techniczno-budowlane i uzytkowe nie ulegty
zmianie.

Budynek posiada nastepujgce parametry:

- powierzchnia uzytkowa szkoty 3268 m2,

- powierzchnia zabudowy 997,9 m2,

- kubatura 11199 m3,

- wysokos¢ ok 15, budynek $redniowysoki (SW).

Budynek szkoly jest obiektem wolnostojacym, posiada 3 kondygnacje nadziemne z poddaszem czesciowo
uzytkowym (pomieszczenie archiwum) oraz czeécig piwniczng. Budynek szkoty potgczony jest tacznikiem z
salg gimnastyczng. Na parterze szkoly zlokalizowano sale zajec, $wietlice, sekretariat, pomieszczenie
dyrekciji, toalety, przebieralnia, gabinet pielegniarki i pokdj pedagoga. Na pierwszym pietrze gtéwnie sale
lekcyjne i pokéj nauczycielski. Na drugim pietrze sale lekcyjne i toalety. Na poddaszu wydzielono
pomieszczenia nieuzytkowe poddasza drzwiami El 30, na tym poziomie wydzielono réwniez pomieszczenie
archiwum. W cze$ci piwnicznej znajduje sie biblioteka, kuchnia z jadalnia, sala plastyczna, pomieszczenia
techniczne z kotlownig gazowa, pomieszczenia magazynowe i socjalne. Sala gimnastyczna natomiast jest
budynkiem parterowym. W igczniku znajduja si¢ pomieszczenia pomocnicze: szatnie, prysznice, ubikacje
oraz magazyn sprzetu. Zgodnie z uzyskanymi informacjami sala gimnastyczna nie jest przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych jej statymi uzytkownikami. Slgskie Centrum
Edukacji Medycznej w Rybniku bedzie korzysta¢ z trzech sal lekcyjnych znajdujgcych sie drugim pietrze
szkoly. Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, po modernizacji w 2016r. zostat dostosowany do
obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku wydzielono pozarowo obie
ewakuacyjne klatki schodowe 2z instalacjg do grawitacyjnego odprowadzania dymu, pomieszczenia
poddasza oraz kotlowni. Wykonano m.in. wewnetrzng instalacje hydrantowa, drogi ewakuacyjne
Wwyposazono w instalacje o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. Zapewniono wymagane minimalne
szerokosci drzwi ewakuacyjnych na drogach ewakuacyjnych. Dokonano zabezpieczenr ognioochronnych
m.in. drewnianej konstrukgji i przekrycia dachu oraz stalowej konstrukcji schodéw na klatkach schodowych.
Z uzyskanych informaciji budynek uzytkuje na dzien kontroli 37 nauczycieli, 10 0séb obstugi i 212 uczniéw.
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3. Organizacja ochrony ppoz.

Dla budynku szkoty opracowano instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowang w lutym 2015r. przez
Panig Aleksandre Korus. Brak aktualizacji - ostatnia aktualizacja w grudniu 2017r. dokonana przez Panig
Beate Zielinska - inspektora ochrony ppoz.

Praktyczne sprawdzenie organizaciji i warunkéw ewakuacii ludzi z budynku przeprowadzono ostatnio w dniu
29 09.2020r. O dziataniach powiadomiono Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku.

Przedstawiono karty szkolen w dziedzinie BHP. W tematyce szkolen zawarto zasady ochrony
przeciwpozarowej oraz postepowania w razie pozaru. Szkolenie w dniu 01.09.2020r. przeprowadzit Pan
Grzegorz Piguta - inspektor ochrony ppoz.

Brak kompletnego oznakowania —wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku przy pomocy znakow
fluoroluminescencyjnych.

Brak oznakowania wystepujgcych w obiekcie przyciskow do oddymiania grawitacyjnego na klatkach
schodowych.

Brak oznakowania wystepujgcych w obiekcie drzwi przeciwpozarowych.

Brak kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych oraz oznakowania tych miejsc.

Instrukcje postepowania w razie pozaru wywieszone w miejscach dostepnych i widocznych.

Zapatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z hydrantow zewnetrznych
zlokalizowanych wokoét budynku — w odlegtosci do 75m zlokalizowano 3 hydranty zewnetrzne (przy ul.
Cmentarnej, Rudzkiej i Franciszka Rybnickiego). Wiascicielem hydrantow jest PWIK Rybnik Sp. z 0.0.

Drogi pozarowe do obiektu prowadzg giéwnymi drogami ul. Franciszka Rybnickiego oraz od strony ul.
Cmentarnej. Drogi te umozliwiajg przejazd pojazdom jednostek ochrony przeciwpozarowej W taki sposéb,

ze istnieje mozliwos¢ wejscia do budynku utwardzonym dojéciem o szerokoéci co najmniej 1,5m i diugosci
nieprzekraczajgcej 30m.

4. Postepowanie kontrolne, administrac ine. eqzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu
25.10.2016r. (kontrola dotyczyta realizacji decyzji KM PSP w Rybniku nr 1/2013/MZ z dnia 18.03.2013r. oraz
nr 2/2013/MZ z dnia 18.03.2013r..

X] W wyniku ostatniej kontroli nie prowadzono postgpowania administracyjnego, egzekucyjnego.

] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie.”

Stan realizacji obowigzkow wynikajacych z postgpowania administracyjnego:

[ Nie dotyczy ]

5. Czynnosci zabronione

Stwierdzono gromadzenie materiatéw palnych pod biegami schodow w klatce schodowej oraz na pierwszej
kondygnacji nadziemnej w poblizu sekretariatu. W trakcie czynnosci kontrolnych usunieto materiaty palne z
pierwszej kondygnacji w poblizu sekretariatu.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

[ Nie stwierdzono ]




7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

| Nie stwierdzono ]

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe:
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych,
wewnetrzna instalacja hydrantowa 25 z wezami ptasko-sktadanymi,

hydranty zewnetrzne DN 80,

system oddymiania.
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9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

1. Przedstawiono protok6t nr 1/11-20 z dnia 10.11.2020r. z badania sprawnosci technicznej
przeciwpozarowego wylgcznika pragdu. Badanie wykonano dla kazdego z przyciskéw. Badanie z
wynikiem pozytywnym przeprowadzit Pan Piotr Wasieniewski upr E1/704/0979/17, D1/704/0980/17.
Miejsca lokalizacji wytgcznikéw oznakowano.

2. Przedstawiono protokét nr 2/11-20 z dnia 10.11.2020r. z pomiaréw natezenia instalacji oéwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego. Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadzit Pan Piotr
Wasieniewski upr. E1/704/0979/17, D1/704/0980/17.

3. Przedstawiono protokét z pomiaréw ci$nienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych DN 25 w
budynku. Badanie z wynikiem pozytywnym w dniu 13.08.2020r. wykonata firma FHU ,EXIM” ul.
Floriariska 20/6, 44-217 Rybnik. Badaniu poddano 11 hydrantéw wewnetrznych o $rednicy DN 25.
Zgodnie z protokotem uwzgledniono jednoczesny pobér wody z dwéch hydrantéw wewnetrznych na
jednej kondygnaciji budynku.

4. Hydranty zewnetrzne wokét budynku sg wiasnoscig PWIiK Rybnik, ktére odpowiada za ich badanie i
stan techniczny. '

5. Przedstawiono protokoty nr 3/11-20 i 4/11-20 z dnia 10.11.2020r. z sprawdzenia dziatania instalacji
oddymiania klatek schodowych. W wyniku kontroli sprawdzono dziatanie systemu z przycisku
oddymiajgcego (podczas zasilania sieciowego oraz akumulatorowego). Przeprowadzono réwniez
sprawdzenie poprzez system z czujki dymu (podczas zasilania sieciowego oraz akumulatorowego).
Badanie z wynikiem pozytywnym przeprowadzit Pan Piotr Wasieniewski upr. E1/704/0979/17,
D1/704/0980/17. Stwierdzono brak oznakowania dla wszystkich wystepujgcych w budynku
przyciskow.

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna ga$nic

Budynek szkoty wyposazono w dostateczng ilo$¢ gasnic. Gasnice posiadajg aktualne badania techniczne i
czynnosci konserwacyjne. Miejsca lokalizacji gasnic sg oznakowane, zapewniono dostep do gasnic oraz
wymagang odlegtos¢ do najblizszej gasnicy. Przedstawiono protokét przegladu i uzupetnienia sprzetu
gasniczego z dnia 11.08.2020r. Protokét sporzgdzony przez FHU ,EXIM” ul. Florianska 20/6, 44-217
Rybnik.

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

[ Nie stwierdzono
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12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe:

N

instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacja kominowa — wentylacji grawitacyjnej czesciowo mechaniczna,
instalacja wodno-kanalizacyjna,

instalacja gazowa.

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Przedstawiono protokét nr 19/05/2016 z pomiaréw instalacji elektrycznej m.in., w zakresie
rezystancji izolacji dla budynku szkoty. Badanie z wynikiem pozytywnym wykonat Andrzej Chanik
upr E1-8358/517/15 sprawdzit Stanistaw Glinski upr D1-8360/517/15

2. Przedstawiono protokét nr 19/05/2016 z badania pomiaréw rezystancji uzioméw instalacji
piorunochronnej budynku szkoty. Badanie z wynikiem pozytywnym wykonali Andrzej Chanik upr nr
E1-8358/517/15 i Stanistaw Glinski upr D1-8360/517/15. Badanie wykonano w maju 2016r., (btedna
data protokotu).

3. Przedstawiono protokot nr 05/20 z dnia 05.05.20120r. z okresowej kontroli przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych — badanie z wynikiem pozytywnym wykonat mistrz kominiarski
Tadeusz Kominek przy wspotudziale czeladnika kominiarskiego Rafata Kominka i Zbigniewa
Buczynskiego.

Przedstawiono ksigzke kontroli kominiarskiej dla budynku szkoly. Czyszczenie przewodow
wentylacyjnych wykonywane przez mistrza kominiarskiego Tadeusza Kominka.

4. Przedstawiono protokét instalacji gazowej z dnia 21.10.2020r. Badanie z wynikiem pozytywnym
przeprowadzit Pan Dariusz Bggard upr Gr. 3D/322/88/2020, E/322/133/2020.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI
1. | Skladowanie materiatéw palnych na pierwszej kondygnacji nadziemnej w poblizu [X] usunigto w trakcie kontroli
sekretariatu.
2. | Skiadowanie materiatow palnych pod biegami schodéw w klatce schodowe;j. [ usunieto w trakeie kontroli
3. | Brak kompletnego oznakowania wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. [ usunieto w trakcie kontroli
4. | Brak kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych wraz z oznakowaniem tych miejsc. [ usunigto w trakcie kontroli
5. | Brak oznakowania wystepujgcych w obiekcie przyciskow do oddymiania | [J usunigtow trakcie kontroli
grawitacyjnego na klatkach schodowych.
6. | Brak oznakowania wystepujgcych w obiekcie drzwi przeciwpozarowych. [ usunigto w trakcie kontroli
7. | Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku. [ usunigto w trakcie kontroli

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowos$ciami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeri (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 . j. ) pouczono
kontrolowanego o koniecznosci usunigcia ww. usterek wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych a okreslonych w art. 82 par.
1-5 i art. 82a par. 3 ww. ustawy.

| Inne ustalenia: -

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

— e ——— e ___




Na tym protokét zakorczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokét spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis z podaniem im‘i'enia, zwiska (Poupio o pu oGy raEvn SR e -
i stanowiska stuzbowego koptfolowanego) stanowiskﬂﬁo kontrolujgcego)
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